
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
________ ________________(Главное управление МЧС России по Самарской области)________________________

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 1141/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу -муниципальному бюджетному дошкольном 
образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 290»

городского округа Самара 
(далее МБДОУ «Детский сад № 290» г.о. Самара)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника

имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа 
Самара по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Мамыкина А.С.. 
№ 1141 от « 2 1» декабря 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 2 1 декабря 1994г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» в период 27.12.2018 г. с 12ч.00 мин, до 13 ч. 00 мин.: 
25.01.2019 г. с 15 ч.ОО мин, до 16 ч. 00 мин, проведена внеплановая выездная проверка 
начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара Трондиной Натальей Ивановной, здания МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №  290» г.о. Самара (далее -  МБДОУ «Детский сад № 290» 
г.о. Самара) по адресу: 443074 г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 183_________ .

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Бычининой Татьяной Валентиновной- заведующей МБДОУ «Детский 
сад № 290» г.о. Самара__________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие 
нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:______________________________________________

№>
Пред
писа
ния

Перечень выявленных 
нарушений требований 

пожарной безопасности и 
места их выявления

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской Федерации и 

(или) нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого (-ых) нарушены 

♦

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) 
о выполне

НИИ

(указы
вается
только
выпол
нение)

1 2 3 4 5

г Руководитель 
организации не обеспечил 
содержание наружных 
пожарных лестниц в 
исправном состоянии 
(наружные пожарные 
лестницы не пригодны 
для эксплуатации 
согласно протоколам №№ 
042-13, 043-13, 044-13

Нарушение: п. 24 Правила 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012г. № 390;. 01.03.2020



от 27.08.2013, 
предоставленным 
МБДОУ «Детский 
сад № 290» г.о. Самара).

2. Кабинет хранения 
спортивного инвентаря на 
2 этаже, не защищен 
автоматическими 
установками пожарной 
сигнализации.

Нарушение: ст. 4, 42, 46, 54, 83, 91, 103 
Федерального закона № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности"; прил. А1, прил. А4, прил. 
А10, таб. АЗ, СП 5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования;

01.03.2020

3. Для покрытия пола 
общего коридора 2 этажа 
применяется горючий 
материал (линолеум) не 
имеющий технической 
документации с 
содержанием информации 
о показателях пожарной 
опасности этого 
материала.

Нарушение: п. 6, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

4. Для отделки стен общего 
коридора 2 этажа 
применяется горючий 
материал (обои) не 
имеющий технической 
документации с 
содержанием информации 
о показателях пожарной 
опасности этого 
материала.

Нарушение: п. 6, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

5. Для покрытия пола и стен 
спортивного зала на 2 
этаже применяется 
горючий материал 
(ковровое покрытие) не 
имеющий технической 
документации с 
содержанием информации 
о показателях пожарной 
опасности этого 
материала.

Нарушение: п. 6, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

6. Для отделки стен 
музыкального зала 2 этажа 
применяется горючий 
материал (масляная 
краска) не имеющий 
технической
документации с 
содержанием информации 
о показателях пожарной 
опасности этого 
материала.

Нарушение: п. 6, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

7. Для отделки стен, 
ступеней лестничных 
маршей №№ 1,2,3,4 
применяется материал

Нарушение: п. 6, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"; 01.03.2020



(масляная краска), не 
имеющий технической 
документации с 
содержанием информации 
о показателях пожарной 
опасности этого 
материала.

8. Для отделки стен 
коридора 1 этажа 
применяется материал 
(масляная краска), не 
имеющий технической 
документации с 
содержанием информации 
о показателях пожарной 
опасности этого 
материала.

Нарушение: п. 6, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

9. Для покрытия пола 
коридора 1 этажа 
применяется материал 
(линолеум, масляная 
краска), не имеющий 
технической
документации с 
содержанием информации 
о показателях пожарной 
опасности этого 
материала.

Нарушение: п. 6, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ- "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

10. Для покрытия пола в 
группах № 5, № 6, № 10, 
№?11 применяется 
материал (покрытие 
напольное
поливинилхлоридное 
вспененное — линолеум 
ПВХ «Синтерос») 
согласно
предоставленному 
сертификату пожарной 
безопасности
ССПБ.ЬШ.ОП033.В00039 с 
классом пожарной 
опасности КМ5.

Нарушение: п. 7, ст. 134 Федерального 
закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

11. Для покрытия пола в 
спальных помещениях 
групп № 1, №2 
применяется материал 
(покрытие напольное 
поливинилхлоридное 
вспененное — линолеум 
ПВХ «Синтерос») 
согласно
предоставленному 
сертификату пожарной 
безопасности
ССПБ.1Ш.ОП014.В00228 с 
классом пожарной 
опасности КМ5.

Нарушение: п. 7, ст. 134 Федерального 
закона ®№ 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

01.03.2020

12. Для покрытия пола в Нарушение: п. 7, ст. 134 Федерального 01.03.2020



группах № 8, № 9 закона № 123-ФЗ "Технический регламент о
применяется материал требованиях пожарной безопасности",
(покрытие напольное
поливинилхлоридное 
вспененное -  линолеум 
ПВХ «КОНКУРЕНТ») 
согласно
предоставленному 
сертификату пожарной
безопасности -
ССПБ.Ки.ОП033.В00040 с 
классом пожарной
опасности КМ5._______ ________________________________________________________________

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для 
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические 
и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
дисциплинарную, административную ши уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, 

муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы городского округа Самара 
майор внутренней службы  
Трондйна Наталья Ивановна

«25_» января 2019 г. м.л.п.

полнения получил:


